TUB VENTILAT GAS

XARXA FREATIC

1.50m.

. 1.20m. .

TUB POLIETILE ¢75mm
XARXA AIGUA

TUB PEAD PN 10 ¢160mm

XARXA TELEFONICA | FIBRA
OPTICA. 8 TUBS 8110mm

CLAVEGUERAM XARXA RESIDUALS
TUB DN 315 PEAD
CORRUGAT DOBLE CAPA

DAU _DE FORMIGO RECOLZAMENT,
CANONADA XARXA CLAVEGUERAM
CADA 6m | AMPLADA 40cm

XARXA M.T | BT.
6 TUBS PEUSA #160mm

2.30m.

lo.s0m.| 0.70m. [

DETALL PAS SERVEIS EN GALERIA

ESCALA 1:50

—

COTA SUPERIOR
CALGADA

COTA SUPERIOR
VORERA ==
g L
3 2 - s 7
u wel = |
@ 27 =
2 § g2
= LAMINA DE <z
5| € S| {_REOMPLERT
3 PLASTIC g[ DE SORRA
°ls CANONADA s
g DE POLIETILE 1—  FORMIGO
SORRA 5 HM—20
o o
pt 0.50 %
s s
z
=

MINIM 0.70

LAMINA DE
PLASTIC

CANONADA
DE POLIETILE

TUB DE PROTECCIO
¢ 200 FORMIGO

@ REPLE AMB MATERIAL PURGAT AMB PEDRES
INFERIORS A 8 CM, COMPACTAT AL 95% P.M.

@ REPLE AMB MATERIAL PURGAT AMB PEDRES
INFERIORS A 8 CM, COMPACTAT AL 95% P.M.

RASA PER A CONDUCCIO SOTA VORERA

ESCALA: 1/20

RASA PER A CONDUCCIO SOTA VIAL
ESCALA: 1/40

CONNEXIO AMB
XARXA EXISTENT
BARRI SANT ANTONI

VYANOY 30 H34HVO

SERVEIS

GALERIA |}

LLEGENDA GAS

PERICO GAS
ARMARI COMPTADOR GAS
LINIA GAS 63PE

PROTECCIO LINIA GAS
SOTA CALCADA

XARXA EXISTENT

AMBIT PROJECTE

TITOL DEL PROJECTE:

PROJECTE
D'URBANITZACIO
DEL SECTOR
SUD-1 AL

T.M. DE LA SEU
D'URGELL

EMPLACAMENT:
LA SEU DURGELL

TITOL DEL PLANOL:

PLANTA XARXA GAS

PROMOTOR:

HABITATGE | URBANISME
LASEY, SLL
HIULS, SL

TECNIC AUTOR:

£ A Tecnlogies

Lo A

~Juaa [ 0d

JOANA. ALBA | NAVARRO
ENGINYER DE CAMINS

FecaAns 1/1.000

11
0 5 10 20m

N° DE PLANOL:

25.1

JUNY 2012




CONNEXIO AMB
XARXA EXISTENT
BARRI SANT ANTONI

SERVEIS

_ _GALERIA |1

CONNEXIO AMB _

XARXA EXISTENT DE
LA SEU D'URGELL

TUB VENTILAT GAS

XARXA FREATIC
TUB POLIETILE ¢75mm

XARXA AIGUA
TUB PEAD PN 10 ¢160mm

XARXA TELEFONICA | FIBRA
OPTICA. 8 TUBS #110mm

CLAVEGUERAM XARXA RESIDUALS
TUB DN 315 PEAD
CORRUGAT DOBLE CAPA

DAU DE FoRMIGD RECOLZAMENT /| ()

CANONADA XARXA CLAVEGUERAM
CADA 6m | AMPLADA 40cm

YARXA MT | BT, b

2.30m.

6 TUBS PEUSA #160mm
|,0.50m.|, 0.70m. ,.I'

# 7

DETALL PAS SERVEIS EN GALERIA
ESCALA 1:50

\
\ P \
\l! ol e -
A
1 |
I i } |
I | |
5} \ I
1} e b \
[ | |
teE |
! \ !
| |
:I i |
| | I
|.
| |
i 1b |
hl
|- | |
I! | |
™ |
i \
; \ |
! Som_ —
l} im]
| I
N - 260

AMBIT PROJECTE

——

TITOL DEL PROJECTE:

PROJECTE
D'URBANITZACIO
DEL SECTOR
SUD-1 AL

T.M. DE LA SEU
D'URGELL

LLEGENDA GAS

PERICO GAS
ARMARI COMPTADOR GAS
LINIA GAS 63PE

PROTECCIO LINIA GAS
SOTA CALCADA

XARXA EXISTENT

COTA SUPERIOR
VORERA

F——
[)
@
gz
Z
2 LAMINA DE
3l” PLASTIC
°lor CANONADA
8 OF POLIETILE
A SORRA
°
S 0.50
=
z
=

@ REPLE AMB MATERIAL PURGAT AMB PEDRES
INFERIORS A 8 CM, COMPACTAT AL 95% P.M.

RASA PER A CONDUCCIO SOTA VORERA
ESCALA: 1/20

COTA SUPERIOR
CALGADA
|

. A
= I § * - |
p v 7
5-“’-" = | |
o-| £ LAMINA DE
£z PLASTIC
<z
S| 1 _REOMPLERT
o DE SORRA
p CANONADA
+— FORMIGO ’ DE POLIETILE
e HM=20 TUB DE PROTECCIO
S ¢ 200 FORMIGO
=
z MINIM_0.70
=

@ REPLE AMB MATERIAL PURGAT AMB PEDRES
INFERIORS A 8 CM, COMPACTAT AL 95% P.M.

RASA PER A CONDUCCIO SOTA VIAL
ESCALA: 1/40

EMPLACAMENT:
LA SEU D'URGELL

TITOL DEL PLANOL:

PLANTA XARXA GAS

PROMOTOR:

HABITATGE | URBANISME

TECNIC AUTOR:

£ A Tecnlogies

A f

-\,\_!...-. [ i

JOAN A_ ALBA | NAVARRC
ENGINYER DE CAMINS

ESCALA A3 1/1.000

0 5 10 20m

N° DE PLANOL:

25.2

JUNY 2012




LLEGENDA M.T./B.T. AFECTADA

a

PAL EXISTENT
XARXA AERIA BT EXISTENT

XARXA SOTERRADA BT EXIST.

LINIA ELECTRICA AERIAB.T.
EXISTENT AFECTADA

LINIA ELETRICA SOTERRADA
B.T. DESPLACADA

PROTECCIO XARXAM.T./B.T.
SOTA CALCADA

AMBIT PROJECTE

ET 203
CONVERSIO

AERI/ SOTERRAT
XARXABT

CONVERSIO

SOTERRAT /AERI
XARXA BT

PAL DE FUSTA
ARETIRAR

PAL DE FUSTA
___-———ARETIRAR

PAL DE FUSTA
ARETIRAR

TORRE ELECTRICA _
ARETIRAR.

CONNEXIO AVB
XARXA EXISTENT
OTERRADA

TITOL DEL PROJECTE:

PROJECTE
D'URBANITZACIO
DEL SECTOR
SUD-1 AL

T.M. DE LA SEU
D'URGELL

XARXA BT EXISTENT
A MANTENIR

EMPLACAMENT:
LA SEU DURGELL

SUBMINISTRE PARC
DE BOMBERS

TITOL DEL PLANOL:

PLANTA XARXAB.T./M.T.
AFECTADA

PROMOTOR:

HABITATGE | URBANISME
LASEY, SLL
HIULS, SL

TECNIC AUTOR:

£ A Tecnlogies

~eaa [

JOANA. ALBA | NAVARRO
ENGINYER DE CAMINS

FecaAns 1/1.000

11
0 5 10 20m

N° DE PLANOL:

26.1

DATA:

JUNY 2012




1.50m.
M 1.20m. "

TUB VENTILAT GAS

XARXA FREATIC
TUB POLIETILE #75mm

XARXA AIGUA
TUB PEAD PN 10 $160mm

XARXA TELEFONICA | FIBRA
OPTICA. 8 TUBS ¢110mm

CLAVEGUERAM XARXA RESIDUALS
TUB DN 315 PEAD
CORRUGAT DOBLE CAPA

DAU DE FORMIGO RECOLZAMENT /

CANONADA XARXA CLAVEGUERAM
CADA 6m | AMPLADA 40cm

YARXA M.T | BIT. e e e

2.00m.

2.30m.

6 TUBS PEUSA 4160mm
[0A50m.[ 0.70m. L

DETALL PAS SERVEIS EN GALERIA
ESCALA 1:50

LLEGENDAM.T./B.T.

X tc X TUBS CORRUGATS
P PAL EXISTENT
D C.TRANSFORMACIO TIPUS PFU-4
4480x2380x3045mm.
OO RVARIMONGBLOG
| CDU+ARMARI MONOBLOG
N ARQUETA REGISTRE TIPUS PEUSA
~l QUADRE ENLLUMENAT PUBLIC

1 CS BT 0.6/1KV
3x1x240mm?+1x150mm? Al

1 CS MT 18/30KV
3x1x240mm?2 Al

PROTECCIO XARXA M.T/B.T. DE
PROJECTE SOTA CALCADA

CONNEXIO AMB CT-151

PUNT CONNEXIO A XARXA EXISTENT;
TENSIO PRIMARIA 22KV

NOU CT-1 DE 1000KVA

NOU CT-2 DE 1000KVA

CREUAMENT MT PER
GALERIA EXISTENT
DE LA N-260

AMBIT PROJECTE

(CAMI RAL) PER

CANALITZACIO EXISTENT\'

PROPIETAT DE PEUSA

2tc A\

\

|

Y
LT

\

|

B

-~
~— —_—
—

\
\
\
\
\
\
|
\
|
|
|
{
\
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!

GALERIA
SERVEIS

A | et 8

TITOL DEL PROJECTE:

PROJECTE
D'URBANITZACIO
DEL SECTOR
SUD-1 AL

T.M. DE LA SEU
D'URGELL

EMPLACAMENT:
LA SEU DURGELL

TITOL DEL PLANOL:

PLANTA XARXAB.T./M.T.
DE PROJECTE

PROMOTOR:

HABITATGE | URBANISME
LASEY, SLL
HIULS, SL

TECNIC AUTOR:

£ A Tecnlogies

A M

JOANA. ALBA | NAVARRO
ENGINYER DE CAMINS

~ _!...-. f

FecaAns 1/1.000

11
0 5 10 20m

N° DE PLANOL:

26.2

JUNY 2012




\ ‘\ - ‘
Vo - 3
Vo \ \. |
S A (N | e
\\ \\\ ‘ ‘ j‘
. | i | AMBIT PROJECTE
; \ \\ : ‘ |
; \ | \
) \ | | i
% \ | ol |
ks \ | | |
| | |
| | |
| | |
Pi \
' | i
| i |
| | |
| ol |
i A ST — \ |
""""""""""""""""""" o T }
\
CREUAMENT MT PER | | | I:] ]
GALERIA EXISTENT | \ ‘
DE LA N-260 | - |

. GALERA {i
SERVEIS A
| // \
‘ \,
‘ \
i \
= \
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\\
// \ \
/\ \ \
/ \ \
// \\\ \
~_ \
N - ~ // \ \\
RN S'/ \ \\\ 6 tC \ TITOL DEL PROJECTE:
\\ L A\
~_ 7 \2fc \ \\ PROJECTE
hd \\\ ,,,,,,,,,,,,,,, NOU CT-y - D'URBANITZACIO
\» 3tc T DEL SECTOR
QY SUD-1 AL
K T.M. DE LA SEU
\\\ D'URGELL
\

TUB VENTILAT GAS PRONOTOR.
XARXA FREATIC
LLEGENDA M.T./B.T. TUB POLIETILE #75mm
Xtc X TUBS CORRUGATS ])SUAgxéEﬁl[();UFl}N 10 #160mm
PAL EXISTENT IhaRU sy RIS
e XARXA TELEFONICA | FIBRA o :
D C.TRANSFORMACIO TIPUS PFU-4 OPTICA. 8 TUBS ¢110mm § 'QE e
4480x2380x3045mm. | ™
~ ~ &
C. SECCIONAMENT+CGP-9-400A CLAVECUERAN XPRXA RESIDUALS T A Teadoges
—— TUB DN 315 PEAD
+ARMARI MONOBLOC CORRUGAT DOBLE CAPA W
= CDU+ARMARI MONOBLOC - L A
) ARQUETA REGISTRE TIPUS PEUSA —/gﬁﬁoﬁi[);o%ig EEE\?E%S?&J > oo [2 13R—
nl QUADRE ENLLUMENAT PUBLIC CADA 6m | AMPLADA 40cm JOAN A. ALBA T NAVARRO
ENGINYER DE CAMINS
________ 1CS BT 0.6/1KkV N XARXA M.T | BT. EONAN 41,000
3x1x240mm?2+1x150mm? Al 6 TUBS PEUSA ¢160mm Mmoo
1.CS MT 18/30KV ﬂ|/0.50m‘ﬂ|, o
77777777 3x1x240mm2 Al
PROTECCIO XARXA MT/B.T. DE DETALL PAS SERVEIS EN GALERIA 26 3
________ PROJECTE SOTA CALCADA ESCALA 1:50 .

EMPLACAMENT:
LA SEU D'URGELL

TITOL DEL PLANOL:

PLANTA XARXAB.T./M.T.
DE PROJECTE

DATA:

JUNY 2012




NIVELL VORERA
? 7722222222222

NIVELL VORERA
7222222222222

—— CINTA DE PE

—— PLAQUES DE PE
SORRA

«
S|

MIN. 0.95

TUB PROTECCIO
¢ 160 PE

TUB PROTECCIO
¢ 160 PE

|:— CINTA DE PE
® 8
o
+—— PLAQUES DE PE ;|
. z
=—— SORRA
8 g TUB PROTECCIO
© o » 160 PE
I: | CABLE I
M.T O B.T
0.20
0.40
@ CAPES DE TERRA COMPACTADA CADA 15 cm.
95% PROCTOR MODIFICAT.
RASA SOTA VORERA PERAM.T.0oB.T
TUB SEC
ESCALA: 1/20
NIVELL CALGADA
[T
-
o
CINTA DE PE
@ Q
—— FORMIGO HM-20

~
J|

r

ot - [ S e
CABLE B.T.—m
CABLE M.T. ——‘@ : @

(o)

TUB PROTECCIO
9160 PE

TUB PROTECCIO
9160 PE

MT. 0.60

0.25

0.50

@ CAPES DE TERRA COMPACTADA CADA 15 cm.

95% PROCTOR MODIFICAT.

RASA SOTA CALCADA PERAM.T. IB.T.
TUB FORMIGONAT

ESC. A3: 1/20

@ CAPES DE TERRA COMPACTADA CADA 15 cm.
95% PROCTOR MODIFICAT.

RASA SOTA VORERA PERAM.T.oB.T

TUB SEC
ESCALA: 1/20

NIVELL VORERA
? 722722222

@

0.40

Lo
CABLE B.T —@
CABLE M.T —

0.02 -1T

0.20

| —

0.40

@ CAPES DE TERRA COMPACTADA CADA 15 cm.
95% PROCTOR MODIFICAT.

RASA SOTA VORERA PERAM.T.oB.T

TUB SEC
ESCALA: 1/20

ARQUETA REGISTRE PERAM.ToB.T
PREFAFRICAT DE FORMIGO

ESC. A3 1:20

1.00

0.80

0.10

=9

0.10

1.20
1.00
P

.10,

54
A

<a

| PREFABRICAT

K

PLANTA

A

| DE FORMIGO

NIVELL  CALGADA

O
o
Q

©
=1

jo}
CINTA DE PE 3 L1 o oe Pe
| PLAQUES DE PE | 9 @
3
SORRA > — FORMIGO HM—20
E s . .,
TUB PROTECCIO (" \]__|TuB PrOTECCIO
¢ 160 PE o CABLE B.T —d 85 ¢ 160 PE
< . R
I {
TUB PROTECCIO {| | TUB PROTECCIO
9 160 PE CABLE M;:—@ - 9 160 PE
o
0.20
0.40
(D CAPES DE TERRA COMPACTADA CADA 15 cm.
95% PROCTOR MODIFICAT.
RASA SOTA CALCADA PERAM.T.oB.T
TUB FORMIGONAT
ESCALA: 1/20
e
e I TR AR
- 14 a
. 0.40 “'
o : PREFABRICAT
g 8 DE FORMIGO
P e .
. o
9 ;
; ] |
TUB 8160 FORMIGO
PEAD HM—20
.10[0.10 0.80 0.10/0.10
1.20
SECCIO A-A
°
= I R
o o 0-40 || PREFABRICAT
8 o DE FORMIGO
o d
(=] . :
v o o
L 2 .
* S “
9 : a
\ | (S,
TUB 9160 | Formico
PEAD HM—20
.10[0.10 1.00 .1010.10
1.40
SECCIO B-B

MIN. Q.95

TITOL DEL PROJECTE:

PROJECTE
D'URBANITZACIO
DEL SECTOR
SUD-1 AL

T.M. DE LA SEU
D'URGELL

EMPLACAMENT:
LA SEU DURGELL

TITOL DEL PLANOL:

XARXA BT/ MT
DETALLS

PROMOTOR:

HABITATGE | URBANISME
LASEY, SLL
HIULS, SL

TECNIC AUTOR:

£ A Tecnlogies

A Al

\J‘.-.. 121

JOANA. ALBA | NAVARRO
ENGINYER DE CAMINS

ESCALAA3 1120

0 010 0.20 0.40m|

N° DE PLANOL:

27

DATA:

JUNY 2012




TUB VENTILAT GAS

AMBIT PROJECTE

XARXA FREATIC
TUB POLIETILE ¢75mm

XARXA AIGUA
TUB PEAD PN 10 ¢160mm

XARXA TELEFONICA | FIBRA
OPTICA. 8 TUBS 8110mm

2.30m.

CLAVEGUERAM XARXA RESIDUALS
TUB DN 315 PEAD
CORRUGAT DOBLE CAPA

DAU _DE FORMIGO RECOLZAMENT,
CANONADA XARXA CLAVEGUERAM
CADA 6m | AMPLADA 40cm

XARXA M.T | BT.
6 TUBS PEUSA #160mm

h - ~N
|,0A50m.|, 0.70m. |, - a5 - H =5 = ar \\\\
o+ o g 26082 { = ~a
DETALL PAS SERVEIS EN GALERIA N S =T
ESCALA 1:50 \
|
\
|
|
\
|
\\“3% \
\E ‘l
\\&
W& |
\\% |
‘ |
\
| |
[¢]
s - I
z | | |
T ! ]
ol 4. \ |
Mty ‘ |
Blslly's ‘ !
Z|(8[h 3 [ |
4 H ! !
H ! ]
5 \ |
g | |
| | |
\ \ ]
\ \
I} |
I \ PROJECTE
I \ D'URBANITZACIO
y :LM‘- IRE DEL SECTOR
PEDESTAL 53105 ;:3“\! o } $UMD-1DEAII-.A SEU
=" <Vl
cosson—y \ 7 - m ‘ . D'URGELL
——— o o — — jm]
s o o
EMPLACAMENT:
LA SEU D'URGELL
PLANTA XARXA

TELEFONIA

PROMOTOR:

\%: \ E
\3@ -\ \ 2
\Z /’/ \ \ E
LLEGENDA TELE FONIA \*‘% // \\ \ PAL EXISTENT _ _--[——>: ~ E:IZECT;EE | URBANISME
e \\Sg. T HILLS, SL
o ARQUETA TIPUS "M \ —
= ARQUETA TIPUS "MD" \\ % A- T
| ARQUETA TIPUS "D" \
.
= PEDESTAL \
—r—r—v—r—v~ | INIA AERIA TELEFONICA EXIST. % \\ MJ-'M 1,1 /ﬂ"—
—v—@—@—.—.,_ LINIA AERIA TELEFONICA %2 \\ JOANA. ALBA | NAVARRO
EXISTENT A SOTERRAR  \ \ ENGINYER DE CAMINS
2\ s T1.000
LINIA AFECTADA SOTERRADA 2\ :
—em o mm oo -— morLr__ 1
2 PVC @125mm \\ 0 T 20m
4 PVC @63mm \\ N DE PLANOL
\,
2 PVC @63cmm + 1tr @40mm A ELIMINAR 28 1
2 PVC @63mm '

DATA:

JUNY 2012




\ \
\ \

AMBIT PROJECTE

Wop £90 2%

VYANOY 30 H34HVO

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AC

PEDESTAL 5108 ’M I
Z 1
26 ©632m -~ 'l
i
!
!
|
__GALERIA {i 1
SERVEIS AL
AW
2N
7 \1i
———— - \\.
PAL EXISTENT \1
A MANTENIR ‘i\
PAL EXISTENT ‘ CONVERSIO
A ELIMINAR PAL EXISTENT | SOTERRADA / AERIA \\
A ELIMINAR P\
T\ e \
%
7 \‘
/ Va \
~/ \
% \
7
& éﬁ \\
\ E e/ \
\& 8 7 \
\% S Vs \\
\2 N E
\5 4 \
\® wD 4 \
\\N a e 26 6125 4om e \\
\ 50 100 L \
% e \\ PROJECTE
w X - D'URBANITZACIO
X\ - DEL SECTOR
\ SUD-1 AL
%\ T.M. DE LA SEU
2\\ D'URGELL
%N\
a\\
N
\
\
\
\
A ELIMINAR
EMPLACAMENT:
LA SEU D'URGELL
A ELIMINAR PLANTA XARXA
TELEFONIA
TUB VENTILAT GAS PRONGTOR
XARXA FREATIC
TUB POLIETILE ¢75mm -
XARXA AIGUA v
LLEGENDA TELEFONIA TUB PEAD PN 10 #160mm £ HABITATGE | URBANISME
LA SEU, S.L.
XARXA TELEFONICA | FIBRA A gl ¢ HIULS, 5.
o ARQUETA TIPUS "M" OPTICA. 8 TUBS #110mm S ——
- ARQUETA TIPUS "MD" CLAVEGUERAM YARXA RESIDUALS a]oe o £ A Teontegies
[l | ARQUETA TIPUS "D" TUB DN 315 PEAD &b i
CORRUGAT DOBLE CAPA Y
= PEDESTAL )
—r—r—v—r—s— | INIA AERIA TELEFONICA EXIST. DAU DE_FORMIGO RECOLZAMENT/ |- « .M_!,,M ,’1 Al
CANONADA XARXA CLAVEGUERAM 7 L
v+ ._._,_ LINIAAERIA TELEFONICA CADA 6m | AMPLADA 40cm < « JOAN A ALBA | NAVARRO
EXISTENT A SOTERRAR o AR ENGINYER DE CAMINS
LINIA AFECTADA SOTERRADA XARXA M.T | BT. S 11,000
e ~ 2PVC B125mm 6 TUBS PEUSA #160mm LO som L 0.70m L (I)1.I'I.I1_é_\_1l0_\_2mln
4 PVC @63mm # * # " oE PLANGL
2 PVC @63emm + 1t B40mm DETALL PAS SERVEIS EN GALERIA 98.2
ESCALA 1:50 .
2 PVC @63mm
*™ JUNY 2012




TAC PER A FIXACIO
DE REGLETES

1) Mo
N © © o~
S o S o
S o S| o

DETALL RASA PER A4 CONDUCTES @63

ESC. A3 1:15

NIVELL PAVIMENT-

DETALL RASA PER A 2 CONDUCTES @ 63
ESC. A3 1:15

.08 0.30 .08
O leg008  005) |  PREANCORATGE DE
MANIPULACIO
0.16

— \ \
! SAEEEEE NN
)g 0.46 PLANTA
SECCIO

~ 1] CFHa
o T o
S SECCIO D-D

0.415

TAPA

ARQUETA PREFABRICADA TELEFONS TIPUS "M "
ESC A3 1:20

NIVELL PAVIMENT

e I I § 040 1.09 0.10
\ § e o
o A\ <‘I
il l
" ] g e
LA A SN N § o
L 1.29 i | | 5
| 1.41 |
SECCIO PLANTA
PREANCORATGE 0.306 0.306 0.306 0.306
DE MANIPULACIO - | - .
L (=]  — —
\ EE
\ EE
\ \
\ \ TAPES
\ \
\ \
| NE
N I e
k 1.10 ) 70X70X7 Ig
* 1.22 * SECCIO C-C
SECCIO
ARQUETA PREFABRICADA DE TELEFONS TIPUS "D"
ESC A3 1:40
NIVELL PAVIMENT:I
.= ; T
£Z G 3T REPLE | COMPACTAT
Sl Ll DE LES RASES ==
23 AL 95 % PM. 22
c© ke S B S3
- o
I - e8
$3 £3
; G3
N 55 '.A‘ T §g
L : B8
0.06 o
0.156 *o0.06
FORMIGO HM—20
0.06 0.063
) N 0.06

REPLE | COMPACTAT 22 R
DE LES RASES EE Seni Al
AL 95 % P.M. o ST
<Q S e T
- ce b
58 B Et i s
m_l 4
3 i R B
I Eg 88888
%873 SEA
*0.06
0.063
0.05
0.04
0.05

L »

ESC. A3 1:15

NOTES:

—LA INSTALACIO DE LES ARQUETES SERA EN LA VORERA, MAI EN
ZONES DE TRANSIT RODAT.
—PER SITUAR ELS TUBS ¢ 63 | ¢ 40 CALDRA CALCULAR PREVIAMENT
LA DISTANCIA ENTRE EIXOS DELS TUBS ¢ 110.
—EN LA INSTAL.LACIO DELS TUBS ES TINDRA PREVISTA LA COL.LOCACIO
D’UN FILFERRO PER PASSAR FILS.
—EN QUALSEVOL CAS SE SEGUIRA LES NORMES DE LA CIA TELEFONICA

VENTIL.LACIO

AXONOMETRICA

DETALLS ARMARI

ESCALA. A3: 1:10

1

REPLE | COMPACTAT

DE LES RASES
AL 95 % P.M.

TUB #63

TRITUB @40

DETALL RASA PER A2 CONDUCTES @63, 11 TRITUB

FORMIGO HM-20

AXONOMETRICA

S

0.54

PEDESTAL

0.75

.
o | |
(=]

0.142

0.18

ALGAT LATERAL

o
5

DETALL PLANTILLA | PEDESTAL ARMARI TELEFON

ESC. A3 1:20

I TAPA SUPERIOR

PLAFO DE FUSTA

TITOL DEL PROJECTE:

PROJECTE
D'URBANITZACIO
DEL SECTOR
SUD-1 AL

T.M. DE LA SEU
D'URGELL

EMPLACAMENT:
LA SEU DURGELL

TITOL DEL PLANOL:

XARXA
TELEFONIA
DETALLS

PROMOTOR:

HABITATGE | URBANISME
LASEY, SLL
HIULS, SL

TECNIC AUTOR:

£ A Tecnlogies

JOANA. ALBA | NAVARRO
ENGINYER DE CAMINS

FSAANS T INDICADES

0

N° DE PLANOL:

29.1

DATA:

JUNY 2012
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PERNS D’ANCORATGE

PLANTILLA

NIVELL DEFINITIU DE TERRENY O PAVIMENT

J—
gl 8
O
Q
(=]
2
|
e E =
8] [ i B . Z P P
-« - - - - - - - - - - = = = = T/
!D:: %_P- I 29 T =
I T T e T T N T T T—TE=TE=TT=TE=T=TE=T E[E
s AT : q o B
ALCAT 125 155
T = T, COLZE DE DESVIACIO
DE LATERALS
o
SOLERES
| o
)
o
NOTA: SEGONS LES NECESITATS DE CADA CAS,
LA CORBA DEL TUB PODRA TAMBE
CONSTRUIR—SE MITJANGANT COLZES
DE DESVIAMENTS NORMALS.
4 B ESQUEMA BIFURCACIO DE LA CANALITZACIO
ESCALA. A3: 1/100
35 LL 35 L‘
2900
PLANTA oL bR PROTECTE
DETALL SORTIDA TUBS A PEDESTAL D'ARMARI P ACIO
ESC A3 1:20 DEL SECTOR
COTES EM mm. | SUD-1 AL
T.M. DE LA SEU
/l D'URGELL
I
I
I
EMPLACAMENT:
! LA SEU DURGELL
N 4
» N RO,
X XARXA
TELEFONIA
DETALLS
»
%X FRONOTOR
I
NOTES:
| 1— ARMARI DE DISTRIBUCIO HABITATGE | URBANISME
: 2— REGISTRE DE PAS | DISTRIBUCIO D'ESCOMESA HABTATCE
| 3— CONDUCCIO D'ENTRADA A L'HABITATGE HILLS, SL
N 4— 2 CONDUCTES DE @ 40 MM. O @ 63 MM. TEGNG AUTOR
! 5— ARQUETA TIPUS "H” 2 A T
| £ ‘echologles
f
| 1 ,
| Al
: ESQUEMA INFRAESTRUCTURA DE LA XARXA DE DISTRIBUCIO DE TELEFON ~Soes ] s
L ESCALA A3’ 1.40 JOANA. ALBA | NAVARRO
\L ) o ENGINYER DE CAMINS
FSAANS T INDICADES
C
"™ JUNY 2012




TUB VENTILAT GAS

1.50m.
M 1.20m. "

XARXA FREATIC
TUB POLIETILE #75mm

XARXA AIGUA

TUB PEAD PN 10 $160mm
XARXA TELEFONICA | FIBRA

OPTICA. 8 TUBS ¢110mm
CLAVEGUERAM XARXA RESIDUALS

TUB DN

CADA 6m

YARXA MT [ BT. P AR LA R PR

315 PEAD
CORRUGAT DOBLE CAPA

DAU DE FORMIGO RECOLZAMENT /

CANONADA XARXA CLAVEGUERAM

| AMPLADA 40cm

2.30m.

6 TUBS PEUSA ¢160mm

lo.50m.| 0.70m. L

DETALL PAS SERVEIS EN GALERIA
ESCALA 1:50

LLEGENDA FIBRA OPTICA

o

PERICO DE REGISTRE 70x70mm.
4 TUBS @110mm

2 TUBS @&110mm

EMPIULAMENT EXISTENT
XARXA 98 FO EXISTENT

XARXA 24 FO EXISTENT

CONNEXIO AMB
XARXA EXISTENT DE
LA SEU D'URGELL

AMBIT PROJECTE

VYANOY 30 H34HVO

TITOL DEL PROJECTE:

PROJECTE
D'URBANITZACIO
DEL SECTOR
SUD-1 AL

T.M. DE LA SEU
D'URGELL

EMPLACAMENT:
LA SEU DURGELL

TITOL DEL PLANOL:

PLANTA XARXA
FIBRA OPTICA

PROMOTOR:

HABITATGE | URBANISME
LASEY, SLL
HIULS, SL

TECNIC AUTOR:

£ A Tecnlogies

Lo A

~vaa [ 1

JOANA. ALBA | NAVARRO
ENGINYER DE CAMINS

FecaAns 1/1.000

11
0 5 10 20m

N° DE PLANOL:

30.1

DATA:

JUNY 2012




VYANOY 30 H34HVO

CONNEXIO AMB

XARXA EXISTENT DE
LA SEU D'URGELL

_ GALERIA ||
SERVEIS

LLEGENDA FIBRA OPTICA

PERICO DE REGISTRE 70x70mm.

4 TUBS @110mm

2 TUBS @&110mm
EMPIULAMENT EXISTENT
XARXA 98 FO EXISTENT
XARXA 24 FO EXISTENT

AMBIT PROJECTE

TITOL DEL PROJECTE:

PROJECTE
D'URBANITZACIO
DEL SECTOR
SUD-1 AL

T.M. DE LA SEU
D'URGELL

TUB VENTILAT GAS

XARXA FREATIC \@

¥

TUB POLIETILE ¢75mm
XARXA AIGUA

TUB PEAD PN 10 ¢160mm

XARXA TELEFONICA | FIBRA [

OPTICA. 8 TUBS #110mm

CLAVEGUERAM XARXA RESIDUALS
TUB DN 315 PEAD
CORRUGAT DOBLE CAPA

DAU DE _FORMIGO RECOLZAMENT/

CANONADA XARXA CLAVEGUERAM
CADA 6m | AMPLADA 40cm

XARXA M.T | B.T. .

NEY

2.00m
2.30m

6 TUBS PEUSA #160mm

|,0.50m.|, 0.70m. ,.I'

7

DETALL PAS SERVEIS EN GALERIA

ESCALA 1:50

EMPLACAMENT:
LA SEU D'URGELL

TITOL DEL PLANOL:

PLANTA XARXA
FIBRA OPTICA

PROMOTOR:

HABITATGE | URBANISME

TECNIC AUTOR:

£ A Tecnlogies

Lo A

~Juaa [ 0d

JOAN A_ ALBA | NAVARRC
ENGINYER DE CAMINS

ESCALA A3 1/1.000

11
0 5 10 20m

N° DE PLANOL:

30.2

DATA:

JUNY 2012




PERICO DE REGISTRE DE 70x70x85cm TAPA DOBLE 70X70 SECCIO RASA TIPUS. CANALITZACIO DE 2C @110 mm + 2C @110 mm.
ESCALA: 1/10 Escala: 1/10 ( cotes en mm ) ESCALA: 1/10
( cotes en mm ) 800
f TS "*LLI_. <« = Py E r pum—
| N BRARIEY: & 4 + .‘ | : N D
I o e R R .
‘f‘ H ﬂ] @j “ gl o e ST
i -— g a : a 4 . <
w-rﬂ—-"" j —— I - _& = B AP
N 7 4 | 2 3 C e o
2 @ I Ll T e Gl
’ s 730 SR L T Sl
3 p I TAPA 70x70 B N\ | . CINTA KD TN -
S e Pl O en) | ) | ) ) ) | (—) | () O~ SENYALITZACIO [ e o W7 e el .
a4 ‘ a7 Z - ‘ 2 W et B e N 4 ©
SR FORMIGO HM-20 ) S ; % Sl e @ o .
Aa qA A “ a T . ‘ : ‘4‘ g .A a ’ ‘ :
L . ., i — <l E . - ‘: H :. /. ~" ‘. :‘ . ,‘ 5 ; L
§ : N 4 4 DL H BANDA e PRLIPILIE N A
°, s, - = I SENYALITZACIO [ :
a g U i
ol © o N
©n PR = 28 4O+ 7= 8 SEPARADORS '
< 5 L e
| q AA ) . Q S g
4 S
a L7 A va
SUPORT ENGANXAMENT =] FORMIGO
H— @ DE CORRIOLA —a HM—20
8 <
S 3 3 ©
a 2\ _ J a . )
R Ly e *4 UNE -EN- 124-D-400 2 5
< & a
S‘) 4 4 N ” aq 4 < - “ @ | | . .
- i “ L 2 PR “ . [ @EBIQIED)| )@ @) 0.50
< a 4
? 4 9 A PR N | i
136 435 | 129 75
132 700 132 780 7 (’D NOTA: REPLE DE LES RASES AMB MATERIAL TOLERABLE SENSE
a70 PEDRES SUPERIORS A 8 cm, COMPACTAT AL 95% P.M.
0.96 TITOL DEL PROJECTE:
SECCIO A-A PROJECTE |
D'URBANITZACIO
SUPORT ENGANXAMENT DE CORRIOLA gE:iE:JOR
0.96 Escala: 1/2 ( cotes en mm ) T.M. DE LA SEU
132 700 132 D'URGELL
SECCIO RASA TIPUS. CANALITZACIO DE 2C @110 mm.
e=5mm ESCALA: 1/10
[ qA a P A : a < B ] 4 | oo [ , T — T
5 < 4 . & a - '44 LA 2 e B , PSP . . :
- a " , 4 . < P <, a A | __ S - . k. ol R
M : kJ PEDY) 4 k N ‘ . et ; < R Y. 4 4A ‘ a EMPLACAMENT:
4 7 4 . e I B : fols :« @ P : LA SEU DURGELL
<4 4 100 S Ty : 7
o . . SENYALITZACIO [+ e o o it mai ) Do T
2 ° 4 Vo FEMELLA M-16 FEMELLA EN ANELLA PLACA DE REPARTIMENT e it e 3
Adq a <va " “‘ A o e * A a 4“ 3
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AMBIT PROJECTE
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PROJECTE
D'URBANITZACIO
DEL SECTOR
. SUD-1 AL
T.M. DE LA SEU
E -3 D'URGELL
W JUNIPERUS COMMUNIS 7/ ZH CYTISSUS SCOPARIUS
/,% H= 40-60cm.  4uts/m? //,ﬁ C=51 3utsim?
| D L
e ——————————— ST EMPLACAMENT:
LA SEU DURGELL
a5
PLANTA JARDINERIA
| Qraio
& &
ARBRE "12" BARREJA DE GESP#A: 70% FESTUCA 3 > —
CUPRESSUS SEMPERVIRENS ARUNDINACEA, 20% RAY-GRASS =
N N-260 ——
20-25cm. PT ANGLES | 10% POA PRATENSE. —] N-260
—
HABITATGE | URBANISME
LASEY, SLL
HIULS, SL
€ A Teonogies
S A
JOANA. ALBA | NAVARRO
ENGINYER DE CAMINS
E=ye py
0 3 6 12m
ARBRE "6" ARBRE "8" ARBRE "9" ARBRE "10" ARBRE "11" ARBRE "13" ARBRE "14"
QUERCUS HUMILIS ACER CAMPESTRE QUERCUS ILEX & ARBUTUS UNEDO JUGLANS NIGRA CERCIS SILIQUASTRUM PLATANUS HISPANICA 3 2 . 2
20-25cm. PT 20-25¢cm. PT 20-25¢m. PT H= 175-200cm. 25-30cm. PT 16-18cm. PT 20-25cm. PT
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CERCIS SILIQUASTRUM

16

18cm. PT

ARBRE "5"

2

FRAXINUS EXCELSIOR

20-25cm. PT

3

ARBRE "4"

ACER OPALUS
18-20cm. PT

nan
CORYLUS AVELLANA

ARBRE

200-250cm.
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LLEGENDA REG JARDINERIA

LLEGENDA XARXA FREATIC

PERICO COMPTADOR 120x60x40cm

PERICO 50x50x50cm AMB BY-PASS

XARXA PRIMARIA P.E. @50mm

(m]

REGISTRE BIFURCACIO XARXA
80x80cm. AMB 2 VALVULES
DE RACORD PLA21/2"

REGISTRE CONNEXIO XARXA
EXISTENT 80x80cm. AMB
VALVULA CLAU DE PAS 3"

TUB @110mm, EXISTENT
TUB @110mm

e — TUB @75mm

NOTA:

TOTA LA INSTAL-LACIO D' AIGUA
EN ZONA PAVIMENTADA ES
PROTEGIRA AMB TUBULAR
CORRUGAT DE DOBLE @ INTERIOR
QUE EL DE LA INSTAL-LACIO

CORRUGAT DE DOBLE @ INTERIOR, QUE EL DE LA INSTAL-LACIO

= | COMPTADOR D'IMPULSOS SECTORIAL DE 1" AMB FILTRE DE 300 10 AT. BAIXA DENSITAT
DE 10.000 I/h DE 1 1/2" o MICRES | REDUCTOR DE PRESSIO AIGUA POTABLE (BOCA REG)
PERICO COMPTADOR 120x60x40cm 25;33()3.5 atm. (REG DEGOTEIG XARXA PRIMARIA P.E. @63mm
= | COMPTADOR D'IMPULSOS 10 AT. BAIXA DENSITAT
DE 20.000 I/h DE2" ] PERICO 60x60x60cm DE REGISTRE FREATICA (REG)
o PERICO BY-PASS MESTRE 80x80cm. o PERICO 40x40x60cm DE REGISTRE XARXA PRIMARIA P.E. @50mm
DE 2" 10 AT. BAIXA DENSITAT
VALVULA D'AIREACIO / VENTOSA FREATICA (REG)
PERICO 60x60x80cm AMB BY-PASS T MANUAL DE 1/2" UBICADA
SECTORIAL DE 1 1/2" DINTRE DE PERICO DE 40x40x40cm XARXA SECUNDARIA PE.
PERICO 60x60x80cm AMB BY-PASS VALVULA DE DESCARREGA ?SEX"TTC'ZG\ fgéGE;A'XA DENSITAT
SECTORIAL DE 1" MANUAL DE 1/2" UBICADA
PERICO 50x50x50cm AMB BY-PASS DINTRE DE PERICO DE 40x40x40cm XARXA SECUNDARIA PE.
: ——==— @40.mm, 6 AT. BAIXA DENSITAT
SECTORIAL DE 1" AMB FILTRE DE 300 . DIFUSOR TIPUS UNI-SPRAY FREATIGA (REG)
MICRES | REDUCTOR DE PRESSIO COBERTURA DE 2A5m.
DE 10 A 0.5 atm. (REG DEGOTEIG
atm. ) N ASPERSOR EMERGENT RADI XARXA SECUNDARIA P.E.
PERICO 60x60x80cm AMB BY-PASS COBERTURA CIRCULAR DE 45 A 10m. e — 932mm, 6 AT. BAIXA DENSITAT
SECTORIAL DE 1 1/2" AMB FILTRE ) FREATICA (REG)
300 MICRES | REDUCTOR DE PRESSIO ANELLS GOTEIG: ANELL OBERT XARXA SECUNDARIA PE.
DE 10 A 0.5 atm, (REG DEGOTEIG) DEGOTADORS INSERITS. 30cm.  __ Do 6 AT BAIXA DENSITAT
7ut DE 2.3 Ih ‘mm, 6 AT.
— «  BOCADEREG FREATICA (REG)
L XARXA DEGOTADORS INSERITS
T AUTOCOMPENSANTS A 50cm
DE 2.3I/h. PE @16mm, 4 AT.
NOTA: TOTA LA INSTAL-LACIO D' AIGUA EN ZONA PAVIMENTADA ES PROTEGIRA AMB TUBULAR

\

TUB PE DN110

EXISTENT

CONNEXIO
A XARXA
EXISTENT

AMBIT PROJECTE

TITOL DEL PROJECTE:

PROJECTE
D'URBANITZACIO
DEL SECTOR
SUD-1 AL

T.M. DE LA SEU
D'URGELL

EMPLACAMENT:
LA SEU DURGELL

TITOL DEL PLANOL:

PLANTA XARXA REG

PROMOTOR:

HABITATGE | URBANISME
LASEY, SLL
HIULS, SL

TECNIC AUTOR:

£ A Tecnlogies
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< J...q L

JOANA. ALBA | NAVARRO
ENGINYER DE CAMINS

ESCALAA3 1/600

0 3 6 12m

N° DE PLANOL:

33.1
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ESCOMESA XARXA

BOQUES

DE REG CONNEXIO
AIGUA POTABLE

A XA

RXA

O

B v | gl i il |

m]
[

LLEGENDA XARXA FREATIC LLEGENDA REG JARDINERIA
REGISTRE BIFURCACIO XARXA PERICO COMPTADOR 120x60x40cm VALVULA DE DESCARREGA
o 80x80em. AMB 2 VALVULES = | COMPTADOR DMPULSOS MANUAL DE 1/2" UBICADA
AMBIT PROJECTE DE RAGORD PLA 2 172" DE 10.000 I/h DE 1 1/2 DINTRE DE PERICO DE 40x40x40cm
PERICO COMPTADOR 120x60x40cm DIFUSOR TIPUS UNI-SPRAY
REGISTRE CONNEXIO XARXA
EXISTENT 80x80cm. AMB = | COMPTADOR DIMPULSOS ° COBERTURA DE 2A5m.
VALVULA CLAU DE PAS 3" DE 20.000 I/h DE 2 . ASPERSOR EMERGENT RADI
PERICO BY-PASS MESTRE 80x80cm. COBERTURA CIRCULAR DE 4.5 A 10m.
TUB @110mm, EXISTENT (m] DE 2"
TUB @110 ANELLS GOTEIG: ANELL OBERT
mm & PERICO 60x60x80cm AMB BY-PASS o DEGOTADORS INSERITS. 30cm.
TUB @75mm SECTORIAL DE 11/2" 7ut DE 2.3 Ih
@ PERICO 60x60x80cm AMB BY-PASS 1 XARXA DEGOTADORS INSERITS
TOTA LA INSTAL-LACIO D' AIGUA SECTORIAL DE 1" i AUTOCOMPENSANTS A 50cm
EN ZONA PAVIMENTADA ES
PROTEGIRA AMB TUBULAR PERICO 50x50x50cm AMB BY-PASS DE 2.31. PE 16mm, 4 AT.
CORRUGAT DE DOBLE & INTERIOR o SECTORIAL DE 1" AMB FILTRE DE 300 XARXA PRIMARIA P.E. @50mm
QUE EL DE LA INSTALLACIO MICRES | REDUCTOR DE PRESSIO 10 AT. BAIXA DENSITAT
DE 10 A 0.5 atm. (REG DEGOTEIG) AIGUA POTABLE (BOCA REG)
PERICO 60x60x80cm AMB BY-PASS XARXA PRIMARIA P.E. @63mm
O SECTORIAL DE 1 1/2" AMB FILTRE 10 AT. BAIXA DENSITAT
300 MICRES | REDUCTOR DE PRESSIO FREATICA (REG)
DE 10 A 0.5 atm. (REG DEGOTEIG) YARXA PRIMARIA P.E. @50mm
—=  BOCADEREG 10 AT. BAIXA DENSITAT
FREATICA (REG)
PERICO 50x50x50cm AMB BY-PASS
SECTORIAL DE 1" AMB FILTRE DE 300 XARXA SECUNDARIAP.E.
o MICRES | REDUCTOR DE PRESSIO @50.mm, 6 AT. BAIXA DENSITAT
DE 10 A 0.5 atm. (REG DEGOTEIG FREATICA (REG)
ARBRAT) XARXA SECUNDARIA PE.
o PERICO 60x60x60cm DE REGISTRE ——=--— @40.mm, 6 AT. BAIXA DENSITAT
FREATICA (REG)
o PERICO 40x40x60cm DE REGISTRE
VALVULA D'AIREACIO / VENTOSA R _ XARXA SECUNDARIAPE.
= @32mm, 6 AT. BAIXA DENSITAT
T MANUAL DE 1/2" UBICADA FREATICA (REG)
DINTRE DE PERICO DE 40x40x40cm
XARXA SECUNDARIA P.E.
@25.mm, 6 AT. BAIXA DENSITAT
FREATICA (REG)
NOTA: TOTA LA INSTAL-LACIO D' AIGUA EN ZONA PAVIMENTADA ES PROTEGIRA AMB TUBULAR
CORRUGAT DE DOBLE @ INTERIOR, QUE EL DE LA INSTALLACIO
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LLEGENDA REG JARDINERIA

PERICO COMPTADOR 120x60x40cm

VALVULA DE DESCARREGA

AMBIT PROJECTE

LLEGENDA XARXA FREATIC

= | COMPTADOR D'IMPULSOS MANUAL DE 1/2" UBICADA
DE 10.000 I/h DE 1 1/2" DINTRE DE PERICO DE 40x40x40cm
PERICO COMPTADOR 120x60x40cm . DIFUSOR TIPUS UNI-SPRAY
= | COMPTADOR D'IMPULSOS COBERTURA DE 2 A5m.
DE 20.000 I/h DE 2 ASPERSOR EMERGENT RADI
o PERICO BY-PASS MESTRE 80x80cm. COBERTURA CIRCULAR DE 4.5 A 10m.
DE2 ANELLS GOTEIG: ANELL OBERT
. PERICO 60x60x80cm AMB BY-PASS o DEGOTADORS INSERITS. 30cm.
SECTORIAL DE 1 172" 7ut DE 2.3 lhh
. PERICO 60x60x80cm AMB BY-PASS 1111111 XARXA DEGOTADORS INSERITS
SECTORIAL DE 1" it AUTOCOMPENSANTS A 50cm
PERICO 50x50x50cm AMB BY-PASS DE 2.3lih. PE @16mm, 4 AT.
o SECTORIAL DE 1" AMB FILTRE DE 300 XARXA PRIMARIA P.E. @50mm
MICRES | REDUCTOR DE PRESSIO 10 AT. BAIXA DENSITAT
DE 10 A 0.5 atm. (REG DEGOTEIG) AIGUA POTABLE (BOCA REG)
PERICO 60x60x80cm AMB BY-PASS XARXA PRIMARIA P.E. @63mm
- SECTORIAL DE 1 1/2" AMB FILTRE 10 AT. BAIXA DENSITAT
300 MICRES | REDUCTOR DE PRESSIO FREATICA (REG)
DE 10 A 0.5 atm. (REG DEGOTEIG) YARXA PRIMARIA P.E. @50mm
—=  BOCADE REG 10 AT. BAIXA DENSITAT
FREATICA (REG)
PERICO 50x50x50cm AMB BY-PASS
SECTORIAL DE 1" AMB FILTRE DE 300 XARXA SECUNDARIAP.E.
o MICRES | REDUCTOR DE PRESSIO —======== @50.mm, 6 AT. BAIXA DENSITAT
DE 10 A 0.5 atm. (REG DEGOTEIG FREATICA (REG)
ARBRAT) XARXA SECUNDARIA P.E.
o PERICO 60x60x60cm DE REGISTRE ——==—— @40.mm, 6 AT. BAIXA DENSITAT
FREATICA (REG)
PERICO 40x40x60cm DE REGISTRE
VALVULA D'AIREACIO / VENTOSA I _ XARXA SECUNDARIAP.E.
" @32mm, 6 AT. BAIXA DENSITAT
T MANUAL DE 1/2" UBICADA FREATICA (REG)
DINTRE DE PERICO DE 40x40x40cm
XARXA SECUNDARIAP.E.
—=——=——— (25.mm, 6 AT. BAIXA DENSITAT
FREATICA (REG)
NOTA: TOTA LA INSTAL-LACIO D' AIGUA EN ZONA PAVIMENTADA ES PROTEGIRA AMB TUBULAR

CORRUGAT DE DOBLE @ INTERIOR, QUE EL DE LA INSTAL-LACIO

m]

REGISTRE BIFURCACIO XARXA
80x80cm. AMB 2 VALVULES
DE RACORD PLA21/2"

REGISTRE CONNEXIO XARXA
EXISTENT 80x80cm. AMB
VALVULA CLAU DE PAS 3"

TUB @110mm, EXISTENT
TUB @110mm
TUB @75mm

TOTA LA INSTAL-LACIO D' AIGUA
EN ZONA PAVIMENTADA ES
PROTEGIRA AMB TUBULAR
CORRUGAT DE DOBLE @ INTERIOR
QUE EL DE LA INSTAL-LACIO

TITOL DEL PROJECTE:

PROJECTE
D'URBANITZACIO
DEL SECTOR
SUD-1 AL

T.M. DE LA SEU
D'URGELL

EMPLACAMENT:
LA SEU DURGELL

TITOL DEL PLANOL:

PLANTA XARXA REG

PROMOTOR:

HABITATGE | URBANISME
LASEY, SLL
HIULS, SL

TECNIC AUTOR:
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ESCOMESA XARXA BOQUES
CARRER DE L'INSTITUT DE REG CONNEXIO A XARXA
= — — = AIGUA POTABLE
:ﬁ-_______.-»—-—-u’——— N SN "

LLEGENDA REG JARDINERIA

PERICO COMPTADOR 120x60x40cm
= | COMPTADOR D'IMPULSOS
DE 10.000 I/ DE 1 1/2"

PERICO COMPTADOR 120x60x40cm
= | COMPTADOR D'IMPULSOS
DE 20.000 I/h DE 2"

PERICO BY-PASS MESTRE 80x80cm.
[m] DE 2'

PERICO 60x60x80cm AMB BY-PASS
SECTORIAL DE 11/2"

PERICO 60x60x80cm AMB BY-PASS
SECTORIAL DE 1"

PERICO 50x50x50cm AMB BY-PASS
SECTORIAL DE 1" AMB FILTRE DE 300
MICRES | REDUCTOR DE PRESSIO
DE 10 A 0.5 atm. (REG DEGOTEIG)

PERICO 60x60x80cm AMB BY-PASS
SECTORIAL DE 1 1/2" AMB FILTRE

300 MICRES | REDUCTOR DE PRESSIO
DE 10 A 0.5 atm. (REG DEGOTEIG)

— BOCA DE REG

PERICO 50x50x50cm AMB BY-PASS
SECTORIAL DE 1" AMB FILTRE DE 300

o MICRES | REDUCTOR DE PRESSIO
DE 10 A 0.5 atm. (REG DEGOTEIG
ARBRAT)

[a] PERICO 60x60x60cm DE REGISTRE

o PERICO 40x40x60cm DE REGISTRE

VALVULA D'AIREACIO / VENTOSA
m MANUAL DE 1/2" UBICADA
DINTRE DE PERICO DE 40x40x40cm

VALVULA DE DESCARREGA
MANUAL DE 1/2" UBICADA
DINTRE DE PERICO DE 40x40x40cm

DIFUSOR TIPUS UNI-SPRAY
COBERTURA DE2AS5m.

ASPERSOR EMERGENT RADI
COBERTURA CIRCULAR DE4.5A 10m.

ANELLS GOTEIG: ANELL OBERT
DEGOTADORS INSERITS. 30cm.
7utDE 2.3 h

XARXA DEGOTADORS INSERITS
AUTOCOMPENSANTS A 50cm
DE 2.3I/h. PE @16mm, 4 AT.

XARXA PRIMARIA P.E. @50mm
10 AT. BAIXA DENSITAT
AIGUA POTABLE (BOCA REG)

XARXA PRIMARIA P.E. @63mm
10 AT. BAIXA DENSITAT
FREATICA (REG)

XARXA PRIMARIA P.E. @50mm
10 AT. BAIXA DENSITAT
FREATICA (REG)

XARXA SECUNDARIAP.E.
@50.mm, 6 AT. BAIXA DENSITAT
FREATICA (REG)

XARXA SECUNDARIAP.E.
@40.mm, 6 AT. BAIXA DENSITAT
FREATICA (REG)

XARXA SECUNDARIAP.E.
@32mm, 6 AT. BAIXA DENSITAT
FREATICA (REG)

XARXA SECUNDARIAP.E.
@25.mm, 6 AT. BAIXA DENSITAT
FREATICA (REG)

NOTA: TOTA LA INSTAL-LACIO D' AIGUA EN ZONA PAVIMENTADA ES PROTEGIRA AMB TUBULAR
CORRUGAT DE DOBLE @ INTERIOR, QUE EL DE LA INSTAL-LACIO

LLEGENDA XARXA FREATIC
REGISTRE BIFURCACIO XARXA
o 80x80cm. AMB 2 VALVULES
DE RACORD PLA2 1/2"
REGISTRE CONNEXIO XARXA
= EXISTENT 80x80cm. AVB

VALVULA CLAU DE PAS 3"

TUB @110mm, EXISTENT
TUB @110mm
e — TUB @75mm

NOTA: TOTA LA INSTAL-LACIO D' AIGUA
EN ZONA PAVIMENTADA ES
PROTEGIRA AMB TUBULAR
CORRUGAT DE DOBLE @ INTERIOR
QUE EL DE LA INSTAL-LACIO
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AMBIT PROJECTE

TITOL DEL PROJECTE:

PROJECTE
D'URBANITZACIO
DEL SECTOR
SUD-1 AL

T.M. DE LA SEU
D'URGELL

EMPLACAMENT:
LA SEU DURGELL

TITOL DEL PLANOL:

PLANTA XARXA REG

PROMOTOR:

HABITATGE | URBANISME
LASEY, SL
HIULS, SL

TECNIC AUTOR:
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LLEGENDA XARXA ELECTRICA
PER A LA XARXA DE REG

|~ QUADRE D'ENLLUMENAT
nl ARMARI PROGRAMADOR

PERICO BY-PASS MESTRE 80x80cm.
[m] DE 2"

PERICO 60x60x80cm AMB BY-PASS
SECTORIAL DE 1 1/2"

PERICO 60x60x80cm AMB BY-PASS
SECTORIAL DE 1"

PERICO 50x50x50cm AMB BY-PASS
SECTORIAL DE 1" AMB FILTRE DE 300
MICRES | REDUCTOR DE PRESSIO

DE 10 A 0.5 atm. (REG DEGOTEIG)
PERICO 60x60x80cm AMB BY-PASS
SECTORIAL DE 1 1/2" AMB FILTRE

300 MICRES | REDUCTOR DE PRESSIO
DE 10 A 0.5 atm. (REG DEGOTEIG)

PERICO 50x50x50cm AMB BY-PASS
SECTORIAL DE 1" AMB FILTRE DE 300

o MICRES | REDUCTOR DE PRESSIO
DE 10 A 0.5 atm. (REG DEGOTEIG
ARBRAT)

= PERICO 40x40x60cm DE REGISTRE
ESCOMESA ELECTRICA
TUB CORRUGAT @40
TUB CORRUGAT @63

~T -

CABLEJAT 7x15mm "
’

VYANOY 30 H3HHVO

AMBIT PROJECTE

S,
~
S=a., J——
———

TITOL DEL PROJECTE:

PROJECTE
D'URBANITZACIO
DEL SECTOR
SUD-1 AL

I T.M. DE LA SEU

| D'URGELL

N - 260
CABLEJAT 3x2'5mm

EMPLACAMENT:
LA SEU DURGELL

TITOL DEL PLANOL:

PLANTA XARXA REG
PLANTA XARXA ELECTRICA

PROMOTOR:

HABITATGE | URBANISME
LASEY, SLL
HIULS, SL

TECNIC AUTOR:

£ A Tecnlogies
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JOANA. ALBA | NAVARRO
ENGINYER DE CAMINS
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VYANOY 30 H34HVO

1

N - 260
CABLEJAT 3x2'5mm

CABLEJAT 3x2'5mm

CABLEJAT 1x1'5mm

LLEGENDA XARXA ELECTRICA
PER A LA XARXA DE REG

|~ QUADRE D'ENLLUMENAT
nl ARMARI PROGRAMADOR

PERICO BY-PASS MESTRE 80x80cm.
[m] DE 2*

PERICO 60x60x80cm AMB BY-PASS
SECTORIAL DE 1 1/2"

PERICO 60x60x80cm AMB BY-PASS
SECTORIAL DE 1"

PERICO 50x50x50cm AMB BY-PASS
SECTORIAL DE 1" AMB FILTRE DE 300
MICRES | REDUCTOR DE PRESSIO
DE 10 A 0.5 atm. (REG DEGOTEIG)

PERICO 60x60x80cm AMB BY-PASS
SECTORIAL DE 1 1/2" AMB FILTRE

300 MICRES | REDUCTOR DE PRESSIO
DE 10 A 0.5 atm. (REG DEGOTEIG)

PERICO 50x50x50cm AMB BY-PASS
SECTORIAL DE 1" AMB FILTRE DE 300

o MICRES | REDUCTOR DE PRESSIO
DE 10 A 0.5 atm. (REG DEGOTEIG
ARBRAT)

= PERICO 40x40x60cm DE REGISTRE
ESCOMESA ELECTRICA
TUB CORRUGAT @40
TUB CORRUGAT @63

— = 777\_1 ------i\
-~

ABLEJAT 2x1'5mm

8x1'56mm

AMBIT PROJECTE

TITOL DEL PROJECTE:

PROJECTE
D'URBANITZACIO
DEL SECTOR
SUD-1 AL

T.M. DE LA SEU
D'URGELL

EMPLACAMENT:
LA SEU D'URGELL

TITOL DEL PLANOL:

PLANTA XARXA REG
PLANTA XARXA ELECTRICA

PROMOTOR:

HABITATGE | URBANISME
LA SEU, S.L.
HIULS, SL

TECNIC AUTOR:

£ A Tecnlogies
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ENGINYER DE CAMINS
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ARQUETA SECTORIAL
ESQUEMA DE REG

)k TUB CORRUGAT
) 4|PERFORAT
ESCOSSELL
[ NIVELL SUPERIOR VORERA

GRAVA ¢ 20 M/M

ESQUEMES PLANTACIONS

ANELLA @ 16mm

ESC. A3 1:40
TAPA DE_FUNDICIO DUCTIL
TAPA DE
FUNDICIO DUCTIL \
\\:ARIABLE

ARREBOSSAT
T LLISCAT

2 MAO PERFORAT

£ R—100 Kp/cm2

T IS SAOTUS O

GRAVA SENSE COMPACTAR FORMIGO HM-—20

SECCIO

ARQUETA TIPUS
ESCALA 1:20

ELECTROVALVULA AMB

REGULADOR "CABAL" PAS TOTAL

ELECTROVALVULA AMB REGULADOR "CABAL"

/ PAS TOTAL
1.00

0.50

7

2

I
*T"DE LLAUTO 'T"DE_LLAUTO
ROSCADA ROSCADA
FEMELLA FEMELLA

0.50

_

PASSAMURS DOBLE ¢

PASSAMURS DOBLE ¢

DE LA CANONADA

PLANTA

TAPA DE FUNDICIO DUCTIL

VALVULA POLIPROPILE DE LA CANONADA

oJ

VALVULA POLIPROPILE

DE RACORD PLA ROSCAT PLANTA

PANOT TAPA DE FUNDICIO DUCTIL

DE RACORD PLA ROSCAT

PANOT

ALGAT

ARQUETA BY-PASS SECTORIAL DOBLE SENZILLA

DETALL 020103

I:"T” PE @ VARIABLE

L CONNEXIO CANONADA FLEXIBLE 1”

ASPERSOR O DIFUSOR EMERGENT

S/E

ARREBOSSAT

ARREBOSSAT

0.50

MAO PERFORAT I LLISCAT

R—-100 Kp/cm.

0.50

| LLISCAT

ESCALA 1:20
LA UBICACIO DE LES BOQUES DE REG ES POSARAN MAXIM CADA 50 M.
RACORD LLAUTO
ROSCAT
ROSCA 1 1 PARCS |
MONTURA LLAUTO JARDINS
ROSCADA COS FONERIA
BOCA
DE REG
Q
SECCIO DETALL TAPA
BOCA DE REG
ESCALA 1:2
TAP D’INSTAL.LACIO ‘T\L | F
NIVELL DEFINITIU  —— b L b ik Y T N W W W N W
R ;\\\\!HII\@_“ ‘ - : -
ASPERSOR O DIFUSOR N L -
TUEIPE(ZJVARIABLE—l‘k‘?“"ﬂ BRI IR
=== 4= —[91=3

(RS RRSORA )

MAO PERFORAT

FORMIGO
1 HM-20

GRAVA SENSE COMPACTAR

ALGAT

ESCALA 1:20

1.20
o PE— —
el & = — |1 '—G' & elﬂ — = =3
PLANTA
ARREBOSSAT VALVULA RETENCIO
PANOT /REMOLINAT M—40/A DE CLAPETA
I 7 | I T
CLAU DE PAS
MAO PERFORAT COMPTADOR
R=100 kP/cm2
g
(o)
= — — Hlf [ — — —- 3
=
w
S

GRAVA SENSE COMPACTAR

FORMIGO

HM-20

SECCIO

ESQUEMA ARQUETA COMPTADOR
ESCALA 1:20

ARQUETA BY-PASS SECTORIAL DOBLE

R—100 Kp/cm2

FORMIGO
HM—20

TITOL DEL PROJECTE:

PROJECTE
D'URBANITZACIO
DEL SECTOR
SUD-1 AL

T.M. DE LA SEU
D'URGELL

EMPLACAMENT:
LA SEU DURGELL

TITOL DEL PLANOL:

XARXA REG
DETALLS

PROMOTOR:

HABITATGE | URBANISME
LASEY, SLL
HIULS, SL

TECNIC AUTOR:

£ A Tecnlogies

JOANA. ALBA | NAVARRO
ENGINYER DE CAMINS

FSAANS T INDICADES

0

N° DE PLANOL:

34.1
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1.20

0.60

==o =

PLANTA
ARREBOSSAT VALVULA RETENCIO
PANOT /REMOLINAT M—40/A DE CLAPETA

XARXA PRIMARIA
REG AUTOMATIC

600

I [/ I

CLAU DE PAS

MAO PERFORAT
R=100 kP/cm2

COMPTADOR

560

800

E==—"f= e === il PE——=
e R E G

50

GRAVA SENSE COMPACTAR

SECCIO

ESQUEMA ARQUETA COMPTADOR | BY-PASS MESTRE

ESCALA 1:20

LLOSETES HIDRAULIQUES

.04

MORTER DE CIMENT

FORMIGO HM-20

0.50

] SAULO

4 LAMINA POLIETILE
COLOR VERD

TUBULAR DE DOBLE
# QUE EL TUB

g[ {___ TUB POLIETILE

% VARIABLE

TUB CORRUGAT 0.40
REFORGAT ¢ VARIABLE

SECCIO PAS CREUAMENT DE VORERA TIPUS
ESCALA 1:20

BY—PASS MESTRE

AGLOMERAT ASFALTIC

0.95

REPLE AMB MATERIAL PURGAT

%

AMB PEDRES INFERIORS A 8cm.
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